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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 
Фактический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, литер В, Б, Д 

Телефон/факс +7(4932)-23-47-05/+7(4932)-23-06-06, e-mail: 37fguz@345000.ru 
ОКПО 75902430 ОГРН 1053701048378 ИНН/КПП 3702068421/370201001

Уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.510134

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 
№ 8760 от Л I.IV 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ 

В.В. Булыгина
£ Ц Л О  2021 г-

Наименование образца испытаний: вода из артезианской скважины.
Образцы испытаний отобраны: помощником врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и 
Приволжском районах» Смирновой А.Д.
Дата и время отбора образца: 21.10.2021 г. 10:00 
Дата и время доставки образца: 21.10.2021 г. 11:20
Цель отбора: решение №9 о проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области, в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском 
районах, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию" территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и НРБ 99/2009. 
Наименование и адрес заявителя: Управление Роспотребнадзора по Ивановской 
области, 153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
Объект, где проводился отбор образцов: Ивановская область, Фурмановский район, с. 
Широково.
Код образца:

К21.10.21.2904.2П
Изготовитель: артезианская скважина, Ивановская область, Фурмановский район, с. 
Широково.
Дата изготовления: 21.10.2021 г. Номер партии: - Объем партии: -
Тара, упаковка: 1,5 л.
Нормативная документация на метод отбора: ГОСТ 31861-12.
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка Т +5°С.
Дополнительная информация: полученные результаты испытаний, отраженные в 
данном протоколе, относятся только к предъявленному заказчиком образцу.
Специалист, ответственный за оформление протокола: /А <- с. ■ /  10.С. Костина

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:37fguz@345000.ru
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НД на методы 
исследования

1 Удельная суммарная 
альфа-активность Менее 0.111 - 0.2 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

2 Удельная суммарная 
бета-активность 0.455 0.242 1.0 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

3 Удельная активность 
222Rn 36.7 6.6 60 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

Наименование средства измерения, 
инвентарный номер, год ввода в 

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер Дата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000, 
инв. № 01380996, 2014 №1442 №С-ВОБ/03-08-

2021/83763276 03.08.2021 02.08.2022

Установка спектрометрическая 
МКС-01 А «Мультирад» 

Инв.№01330463 -Б,№01350048 -Г 2020
№2034 № С-ВОБ/23-07- 

2021/81214762 23.07.2021 22.07.2022

Ответственные за измерения Ф.И.О. Подпись

Заведующий радиологической лабораторией Даричева О.А. A X V r y  с 7

Эксперт-физик по контролю за ионизирующим и 
неионизирующим излучением Афинеевская О.В. o j p 'i y i
Фельдшер-лаборант Рожжина Н.Л.

*

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
Ф 03-05-41-01-2021 Страница



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново,-ул. Воронина, д. 12 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 

\и< иа\” - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском районах»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510399 

Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 
Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: fftmz.pri@mail.ru 

ИНН/КПП 3702068421/371903001

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области 

городе Фурманове, Фурмановском и
иволжском районах» 
оводитедь ИЛЦ

Наименование пробы (образца):

, * /  /‘ Л -3; ГП Г~
Tyv-V Щ 23А.

.....
Ч\Д о к? С

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3673 от 28 октября 2021 г. 

I. Вода из артезианской скважины.

/С
Т.С. Минашкина 

20 /  г

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального 
района. Фурмановский район, с. Широково - Артезианская скважина.
Код и робы (образца):

\ % 1. 3673.1,2.5.10 п 21.10

Дата и вр’емя доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель и основание отбора: Поручение № 37 -01-10/15-5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах
Вх. № 37 - 20/2328 - 2021 от 27.09.2021г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. 11 ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. № 37-20/2564-2021 от 13.10.2021г.
ИД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
Санйуарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата и время отбора: 18 октября 2021'г. 10.00
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/5,0/6,0 л. и 0,5 л.
НДjria методы отбора: ГОСТ 3 1861 -  2012, ГОСТ 31942 -2012
Тара, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дата изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки: термоконтейнер t = 5 ± l°C , автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой А.Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.
Протокол отбора от 18.10.2021 г.) __
Дополнительные сведения:’ ,

/  11 I. • Блюдова Е. А.Специалист, ответственный (а оформление протокола:

1 Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
* ИЛЦ не. несет ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
Идентификационный номер протокола Ф  05.04.25.03.2021 / ;
Пппн&испп V" 167> ^ощ  jJ Д У/ 2021 г. напечатан в 3 экз. Общее количество листов * f  : лист /
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Кол образца (пробы): 3673.1,2.5.10 п 21.10
Регистра
ционный

номер
Определяемые показатели

Результаты
исследований

Г игиени- 
ческий 

норматив

Единицы
измерения

НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1249 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.4)
мутность 1,22 ±0,21 1,5 МГ/ДМ-* ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
цветность (Сг-Со) 2,1 ±0,5 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)
водородный показатель 7,64 ± 0,17 6 ,0 -9 ,0 ед.рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
нитраты 0,40 ± 0,07 45 мг/дм-’ ГОСТ 33045-2014 (Д)
аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,33 ± 0,06 2,0 мг/дм-1 ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм-’ ГОСТ 33045-2014 (Б)
хлориды менее 10 350 мг/дм-’ ГОСТ 4245-72 (п.2)
общая жесткость 5,2 ±0,7 7,0 град.жестк ГОСТ 31954-2012 (А)
кальций 17,6 ± 1,6 130 мг/дм-’ ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
магний 52 50 мг/дм-’ расчет
перманганатная окисляемость 0,96 ±0,15 5,0 мгО/дм-’ ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
сухой остаток 393 ±6 1000 мг/дм'’ ГОСТ 18164-72 (п.3.1)
сульфаты 10,8 ± 1.8 500 мг/дм-’ ГОСТ 31940-2012 (3)
фториды 0,141 ±0,015 1,5 мг/дм'’ ГОСТ 4386-89 (3)
железо общее 0,24 ± 0,04 0,3 мг/дм'’ ГОСТ 4011-72 (п.2)
марганец менее 0,01 0,1 мг/дм-5 ГОСТ 4974-2014 (А 1)
бор 0,19 ±0,05 0,5 мг/дм-’ РД 52.24.389-201 1
алюминий менее 0,04 0,4 мг/дм-’ ГОСТ 18165-2014 (Б)
медь менее 0,02 1,0 мг/дм-’ ГОСТ 4388-72 (п.2)
нефтепродукты менее 0,3 0,1 мг/дм-’ ПНД Ф 14.1:2.116-97

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 26.10.2021г.

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№ 
* п/п

Наименование оборудования, используемого при 
проведении исследований

Заводской
номер

1 Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -  47/ЗНБ 10519
2 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
л Преобразователь ионометрический И-500 0852
4 Программируемая двухкамерная печь ПДП-18 092
5 Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-GG1 3631
6 Набор граммовых гирь 2-го класса Г-2-210 077
7 Анализатор вольтамперометрический TA-Lab 094
8 Дозатор пипеточный Экохим 100-1000мкл НВ398705
9 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
10. Гиря калибровочная F1 8817
11 pH,-метр МАРК-903 420
12 Баня водяная LOIP LB-160 9313
13 Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
14 Дозатор пипеточный «Лайт»1-10мл 1529357
15 Дозатор пипеточный «Лайт» 5-50мкл ВР13331
16 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол №  3673 от d t -  ц 021 г, напечатан в 3 зкз. Общее количество листов лист Л "



г  1 2w
Исследования проводили:

Должность Ф.И.О. Подпись
Фел ьдшер-лаборант БаринЪва Т.А.
Фельдшер-лаборант Шик Д.К.

Биолог Калинин А.А.

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. Щ Г
/

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021
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Код пробы: 3673.1,2.5.10 п 21.10
Регистрац 

ионный 
номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3716

Общее микробное 
число 2 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Т ермотол ерантные 
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 20.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный
4>

ТС-80М-2 №3192

3 Микроскоп Биомед-2 №208121018484

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С. - с -

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.
\ f j 7 v j '

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3673 от Ь  ~f t  2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов Уу ; лист ,■



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
Центр . иены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 

районах Филиал ФБУ'З «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском районах»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510399 

Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 
Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: ffguz.pri@mail.ru 

ИНН/КПП 3702068421/371903001

УТВЕРЖДАЮ

....//> **■/.<*. VV" и.'

Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области 

городе Фурманове, Фурмановском и 
иволжском районах» 

j?д - ководитель ИЛЦ
1гУ__________ Т.С. Минашкина

/ Г  20 d  /  г

Нанменрвание пробы (образца):

"ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3674 от 28 октября 2021 г.
. Вода из разводящей сети (холодная).

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
про!бы: МУП’ ЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального 
района. Фурмановский район, с. Широково, д. 5. - Водопроводный кран (холодный) на кухне.

Код пробы (образца): . ______________________
“771 3674.1,2.6.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель и основание отбора: Поручение № 37 -01 - 10/15 -  5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах 
Вх. № 37 -20/2328 - 2021 от 27.09.2021г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. 11 ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. № 37 — 20/2564 — 2021 от 13.10.2021 г.
МД) регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата:и время отбора: 18 октября 2021г. J0.00 
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/1,0 л. и 0,5 л.
НД на методы отбора: ГОСТ 3 1861 -  2012. ГОСТ 31942 -  2012, ГОСТ Р 56237-2014.
Тара, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дата:изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки: термоконтейнер t = 5± l°C , автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой А. Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г. 
Протокол отбора от 18.10.2021 г.) ‘
Дополнительные сведения: - ,
Специалист, ответственный за оформление протокола: ''' ■ t  L  ̂ » ъ Блюдова Е. А.

Г 111 t 1
1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
* ИЛЦ не несет ошснткенность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021 ,
Протока.'! .V? <34/7 от d  S ' / С 2021 г. напечатан в 3 экз. Общее количество листов ■ - ; лист /

mailto:ffguz.pri@mail.ru
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Код образца (пробы): 3674.1,2.6.10 п 21.10
Регистра
ционный

номер
Определяемые показатели

Результаты
исследований

Г игиенически 
й норматив

Единицы
измерения

НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1250 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.4)

мутность 1,03 ±0,17 1,5 МГ/ДМ'’ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

цветность (Сг-Со) менее 1,0 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)

водородный показатель 7,63 ±0,17 6,0 -  9,0 ед.рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,21 ±0,04 2,0 мг/дм° ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 MrAaMJ ГОСТ 33045-2014 (Б)
нитраты 0,40 ± 0,07 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 (Д)
хлориды менее 10 350 мг/дм~’ ГОСТ 4245-72 (п.2)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 19.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№ п/п
Наименование оборудования, используемого при 

проведении исследований
Заводской номер

1 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
2 Баня водяная LOIP LB-160 9313
лд Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -  47/ЗНБ 10519
4 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669
5 Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
6 Гиря’калибровочная F1 8817
7 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
8 pH-метр МАРК-903 420

*

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Биолог Калинин А.А.
Фельдшер-лаборант Баринова Т.А. r ' X ' j <- <■ (

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. - .  ; u  n

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный 
заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быт-ь частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3674 от А Д  ^ 2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов 3  ; лист_
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Код пробы: 3674.1,2.6.10 п 21.10
Регистрац 

ионный 
номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3717

Общее микробное 
число 5 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 ' 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Т ермотолерантные 
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 20.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 №3192

3 „ Микроскоп Биомед-2 №208121018484

jИсследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С. . г '  ^  У /' -

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

А 5 ■ 7 £  2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов 3Прот окол №3674 от лист



Ф 05-03-01-01-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 
Фактический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, литер В, Б, Д 

Телефон/факс +7(4932)-23-47-05/+7(4932>23*-06-06, e-mail: 37fguz@345000.ru 
ОКНО 75902430 ОГРН 1053701048378 ИНН/КПП 3702068421/370201001

Уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.510134

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНЫ 
№ 8761 от d  Ч. Ю 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ 

В.В. Булыгина 
Л Ч . 1 &  2021 г.

Наименование образца испытаний: вода из артезианской скважины.
Образцы испытаний отобраны: помощником врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и 
Приволжском районах» Смирновой А.Д.
Дата и время отбора образца: 21.10.2021 г. 10:00 
Дата и время доставки образца: 21.10.2021 г. 11:20
Цель отбора: решение №9 о проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области, в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском 
районах, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и НРБ 99/2009. 
Наименование и адрес заявителя: Управление Роспотребнадзора по Ивановской 
области, 153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
Объект, где проводился отбор образцов: Ивановская область, Фурмановский район, с. 
Дуляпино, ул. Больничная.
Код образца: _______________ .

К 21.10.21.2904.ЗП
Изготовитель: артезианская скважина, Ивановская область, Фурмановский район, с. 
Дуляпино, ул. Больничная.
Дата изготовления: 21.10.2021 T. . Номер партии: - Объем партии: -
Тара, упаковка: 1,5 л.
Нормативная документация на метод отбора: ГОСТ 31861-12.
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка Т +5°С.
Дополнительная информация: полученные результаты испытаний, отраженные в 
данном протоколе, относятся только к предъявленному заказчиком образцу.
Специалист, ответственный за оформление протокола: Cw.-, , . , /  К).С. Костина

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:37fguz@345000.ru


Код пробы: К 21.10.21.2904.3 П

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

№

п/п
Определяемые

показатели

Ре
зу

ль
та

ты
ис

сл
ед

ов
ан

ий

Н
ео

пр
ед

ел
ен

но
ст

ь
из

м
ер

ен
ия

Г 
иг

ие
ни

че
ск

ий
 

но
рм

ат
ив

Ед
ин

иц
ы

 и
зм

ер
ен

ий
 

(д
ля

 г
ра

ф
 3

,4
,5

)

НД на методы 
исследования

1 Удельная суммарная 
альфа-активность Менее 0.072 - 0.2 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

2 Удельная суммарная 
бета-активность Менее 0.047 - 1.0 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

3
Удельная активность 
222Rn 4.5 2.6 60 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

Наименование средства измерения, 
инвентарный номер, год ввода в 

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер Дата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000, 
инв. №01380996, 2014 №1442 №С-ВОБ/03-08-

2021/83763276 03.08.2021 02.08.2022

Установка спектрометрическая 
МКС-01 А «Мультирад» 

Инв.№01330463 -Б,№01350048 -Г 2020
' № 2034 № С-ВОБ/23-07- 

2021/81214762 23.07.2021 22.07.2022

Ответственные за измерения Ф.И.О. Подпись

Заведующий радиологической лабораторией Даричева О.А.

Эксперт-физик по контролю за ионизирующим и 
неионизирующим излучением Афинеевская О.В. Г)/?*/'/
Фельдшер-лаборант Рожжина Н.Л.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Ф 03-05-41-01-2021 Страница



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
««Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 
/ районах» ( Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,

Фурмановском и Приволжском районах»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

|! Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц№ РОСС RU.0001.510399 
j : Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 

Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: ffguz.pri@mail.ru 
!, ИНН/КПП 3702068421/371903001

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены ип и ~ э м н
Дпидемиологии в Ивановской области 

7„? /У/'Ду. ДА ЦгУороде Фурманове, Фурмановском иI ~ ■? Д / '-/.О ' л ' ‘// «г;v -х/ '^У?I о У о ПГ: -
Is ~ «i ^  ?>rt i ' Of\ Г, О. о \

1иволжском районах» 
|соводит^а|> ИЛЦ

.Я Л  » /  с

Наименование пробы (образца):

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3677 от 28 октября 2021 г. 
1. Вода из артезианской скважины.

Т.С. Минашкина 
20 J i  /  г

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
пробы: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального 
района. Фурмановский район, с. Дуляпино, ул. Больничная - Артезианская скважина.
Код пробы (образца):

3677.1,2.9.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель и основание отбора: Поручение № 37 -01 - 10/15 -  5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах 
Вх. № 37 г 20/2328 - 2021 от 27.09.2021 г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. II ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. I № 37 -  20/2564 -  202 I от 13.10.2021 г.
НД( регламсчппрующий объем лабораторных испытаний н их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«СаДитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
сашпарио - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Снесения о пробе (образце)*:
Дата и время отбора: 18 октября .2021 г. 10.00
Количество доставленной пробы (образца): '0,5/5,0/6,0 л. и 0,5 л.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
Тара, упаковка:, стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): -
Дата изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки : термоконтейнер t = 5 ± 1°С, автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой, А. Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г. 
Протокол отбора от 18.10.2021 г.)
Дополнительные сведения: - 
Специалист, ответственный за оформлен ие протокола: Ш е е е ‘X Блюдова Е. А.

Настоящий про юкол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
: Настоящий протокол не можел быль частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
«дентификацнопный номер протокола Ф  05.04.25.03.2021 /
ПрЩбкол] Л» 36// о т  у' А  /£  .2021 г. напечатан в 3 экз. Общее количество листов ______ у/ : лист  '
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Код образца (пробы): 3677.1,2.9.10 п 21.10
Регистра

ционный
номер

Определяемые показатели
Результаты

исследований

Г игиени- 
ческий 

норматив

Единицы
измерения

НД на методы исследований

1 2 3 4 • 5 6
1253 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016(5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016(5.8.1.4)
мутность 0,66 ± 0,11 1.5 мг/дм'' ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05
цветность (Сг-Со) 3,4 ±0,9 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)
водородный показатель 7,92 ±0,17 6.0 -  9,0 ед.рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
нитраты 0,45 ± 0,08 45 мг/дм'’ ГОСТ 33045-2014 (Д)
аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,30 ±0,05 2,0 MrAaMJ ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм'’ ГОСТ 33045-2014 (Б)
хлориды менее 10 350 мг/дм'1 2 ГОСТ 4245-72 (п.2)
общая жесткость 4,9 ± 0,6 7,0 град.жестк ГОСТ 31954-2012 (А)
кальций 14,0 ± 1,3 130 MrAaMJ ПНДФ 14.1:2:3.95-97
магний 51 50 мг/дм'’ расчет
перманганатная окисляемость 0,92 ±0,15 5,0 мгО/дм'1 ПНДФ 14.1:2:4.154-99
сухой остаток 287 ±6 1000 мг/дм^ ГОСТ 18164-72 (п.3.1)
сульфаты 6,8 ± 1,1 500 мг/дм'’ ГОСТ 31940-2012 (3)
фториды 0,197 ± 0,021 1,5 мг/дм'1 ГОСТ 4386-89 (3)
железо общее 0,28 ± 0,05 0,3 мг/дм'1 ГОСТ 401 1-72 (п.2)
марганец менее 0,01 0,1 мг/дм'1 ГОСТ 4974-2014 (А 1)
бор менее 0,10 0,5 мг/дм'1 РД 52.24.389-2011
алюминий менее 0,04 0,4 мг/дм'1 ГОСТ 18165-2014 (Б)
медь ' менее 0,02 1,0 мг/дм'1 ГОСТ 4388-72 (п.2)
нефтепродукты менее 0,3 0,1 мг/дм'1 ПНДФ 14.1:2.1 16-97

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 26.10.2021г.

Дополнения, отклонения или исключений, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

. № Наименование оборудования, используемого при Заводской
п/п проведении исследований номер

1 Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -  47/ЗНБ 10519
2 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7

Преобразователь ионометрический И-500 0852
4 Программируемая двухкамерная печь ПДП-18 092
5 Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-GG1 3631
6 Набор граммовых гирь 2-го класса Г-2-210 077
7 Анализатор вольтамперометрический TA-Lab 094
8 Дозатор пипеточный Экохим 100-1000мкл НВ398705
9 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
10 Гиря калибровочная F1 8817
11 pH-метр МАРК-903 420
12 Баня водяная LOIP LB-160 9313
13 Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
14 Дозатор пипеточный «Лайт»1-10мл 1529357
15 Дозатор пипеточный «Лайт» 5-50мкл ВР13331
16 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3677 от М -  и 2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов ; лист



Исследования проводили:
Должность . Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Баринова Т.А.
Фельдшер-лаборант Шик Д.К.

Б и о л о г Калинин А.А.

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. ________Mil _________

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3677 от _М  i t 2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов лист



М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код пробы: 3677.1,2.9.10 п 21.10
Регистрац 

ионный 
номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3720

Общее микробное 
число 5 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

НВЧ-0,9 Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Т ермотолерантные 
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 21.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 №3192

3 Микроскоп Биомед-2 №208121018484

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С. ... Y TV  с". S

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3677 от S y S  ■ / / ' ,  202] г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов ; лист / у



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
]:;;:«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 
!| районах» ( Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,

Фурмановском и Приволжском районах»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

■ Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц№ РОСС RU.0001.510399 
Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 

Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: ffeuz.pri@mail.ru 
ИНН/КПП 3702068421/371903001

Наименование пробы (образца):

ч\

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области

\ i :
городе Фурманове, Фурмановском и 

иволжском районах» 
ководиуель ИЛЦ

_________ Т.С. Минашкина
У С 20 , л  /  г

' г  V ■ {/> . * 4  \  . о ! ! BU И  b U J  l/rvV^rxUl

h ~ i \  % % ,  /1 ? й ководт /
Ш : \  — Д

N7 Л/Эеь-аО М.П.
^ / п ро т о к о л

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3678 от 28 октября 2021 г.

1. Вода из разводящей сети (холодная).

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
пробы: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального 
района. Фурмановский район, с. Дуляпино, ул. Больничная, д. 17 - Водопроводный кран (холодный)
на кухне.
Код пробы (образца): ____________________________

3678.1,2.10.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель. и основание отбора: Поручение № 37 -01 - 10/15 -5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах
Вх.[№ 37 - 20/2328 - 2021 от 27.09.2021г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. 11 ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. № 37-20/2564 -2021 от 13.10.2021 г.
ИД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«СаЛитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным Объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ,-СанПиН 1.2.3685 - 21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата и время отбора: 18 октября 2021 г. 10.00 
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/1,0 л. и 0,5 л.
НД на методы отбора: ГОСТ 3 1861-2012, ГОСТ 3 1942 -  2012, ГОСТ Р 56237 -  2014.
Тара, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дата изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки: термоконтейнер t = 5±’ l°C, автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: сотрудником органа инспекции - 

1 помощником врача - эпидемиолога Смирновой А. Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.
Протокол отбора от 18.10.2021 г.)
Дополнительные сведения: - Z   ̂ . . . .
Специалист, ответственный за оформление протокола: @ 'У  t i t  /  (  Блюдова Е. А.

1. Наргоящпм протокол характеризуа исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол нс может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
* ИЛЦ не несет ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
Идентификационный номер протокола Ф  05.04.25.03.2021 - ,
/ 7 , ?к7« ..... с . .- a . ■ >ч
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С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код.образца (пробы): 3678Л,2Л0.10 п 21.10
Регистра
ционный

номер
Определяемые показатели

Результаты
исследований

Г игиенически 
й норматив

Единицы
измерения

НД на методы исследований

I о 3 4 5 6
1254 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.4)

мутность 1,28 ±0,22 1,5 мг/дм'’ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05

цветность (Сг-Со) 18,3 ±3,1 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)

водородный показатель 7,76 ±0,17 6,0-9 ,0 ед.рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,25 ± 0,04 2,0 Mr/aMJ ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм° ГОСТ 33045-2014 (Б)

нитраты 0,48 ± 0,08 45 мг/дм'’ ГОСТ 33045-2014 (Д)

хлориды менее 10 350 мг/дм-’ ГОСТ 4245-72 (п.2)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 19.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№ п/п
Наименование оборудования, используемого при 

проведении исследований
Заводской номер

1 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
2 Баня водяная LOIP LB-160 9313
оJ Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -  47/ЗНБ 10519
4 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669
5 Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
6 Гиря калибровочная F1 8817
7 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
8 . pH-метр МАРК-903 420

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Биолог Калинин А.А.
Фел ьдшер-лаборант Баринова Т.А.

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. ~ 7 7 Г
1

1. Настоящий протокол характеризует исключитель'но испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный 
заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021
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Код пробы: 3678.1,2.10.10 п 21.10
Регистрац 

ионный 
номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3721

Общее микробное 
число 6 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

НВЧ-2 Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Термотолерантные
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 21.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 №3192

3 . Микроскоп Биомед-2 №208121018484

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С. f  S S S r '  —

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.

г

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021
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Ф 05-03-01-01-2021

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области») 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 
Фактический адрес: 153035, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, литер В, Б, Д 

Телефон/факс +7(4932)-23-47-05/+7(4932)-23-06-06, e-mail: 37fguz@345000.ru 
ОКПО 75902430 ОГРН 1053701048378 ИНН/КПП 3702068421/370201001

Уникальный номер записи 
об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.510134

МП

ПРОТОКОЛ ИСПШ х V /
№8759 от оЦ . Ю  2021 г.

Наименование образца испытаний: вода из артезианской скважины.
Образцы испытаний отобраны: помощником врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и 
Приволжском районах» Смирновой А.Д.
Дата и время отбора образца: 21.10.2021 г. 10:00 
Дата и время доставки образца: 21.10.2021 г. 11:20
Цель отбора: решение №9 о проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области, в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском 
районах, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию “территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и НРБ 99/2009. 
Наименование и адрес заявителя: Управление Роспотребнадзора по Ивановской 
области, 153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
Объект, где проводился отбор образцов: Ивановская область, Фурмановский район, д. 
Снетиново.
Код образца:

К 21.10.21.2904.1П
Изготовитель: артезианская скважина, Ивановская область, Фурмановский район, д. 
Снетиново.
Дата изготовления: 21.10.2021 г. ' Номер партии: - Объем партии: -
Тара, упаковка: 1,5 л.
Нормативная документация на метод отбора: ГОСТ 31861-12.
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка Т +5°С.
Дополнительная информация: полученные результаты испытаний, отраженные в 
данном протоколе, относятся только к предъявленному заказчиком образцу.
Специалист, ответственный за оформление протокола: .-У  Ю.С. Костина

Г FT A IJ nr I f

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ 

В.В. Булыгина 
У У / о  2021 г.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Код пробы: К 21.10.21.2904.1 П

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

№
п/п

Определяемые
показатели

Ре
зу

ль
та

ты
ис

сл
ед

ов
ан

ий

Н
ео

пр
ед

ел
ен

но
ст

ь
из

м
ер

ен
ия

Ги
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ен
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й
но
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ив

Е
ди

ни
цы

 и
зм

ер
ен

ий
 

(д
ля

 г
ра

ф 
3,

4,
5)

НД на методы 
исследования

1 Удельная суммарная 
альфа-активность 0.048 0.044 0.2 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

2 Удельная суммарная 
бета-активность 0.205 0.039 1.0 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

3 Удельная активность 
222Rn 2.5 2.3 60 Бк/кг (л) МРК ФГУП «ВИМС» 2013

Наименование средства измерения, 
инвентарный номер, год ввода в 

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер Дата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000, 
инв. №01380996,2014 №1442 №С-ВОБ/03-08-

2021/83763276 03.08.2021 02.08.2022

Установка спектрометрическая 
МКС-01 А «Мультирад» 

Инв.№01330463 -Б,№01350048 -Г 2020
*№ 2034 № С-ВОБ/23-07- 

2021/81214762 23.07.2021 22.07.2022

Ответственные за измерения Ф.И.О. Подпись

Заведующий радиологической лабораторией Даричева О.А.

Эксперт-физик по контролю за ионизирующим и 
неионизирующим излучением Афинеевская О.В.

Фельдшер-лаборант Рожжина Н.Л. ^  О Ь ш *—

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
~ Х 7Ф 03-05-41-01-2021 Страница



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново. \л. Воронина, д. 12 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 

районах» ( Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском районах»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510399 

Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 
Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-rnail.ru: ffsuz.pri@mail.ru 

ИНН/КПП 37,02068421 371903001

Наименование пробы (образца):

/У.--"' Л . ? \

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области

IIV. : .
ii г а | |
V T  Л\ \ «'П « '

‘А.спЛв городе Фурманове, Фурмановском и 
* -7 Приволжском районах»

% Руководитель.ИЛЦ

у *  ' -У

еь'с-о
X  5) / Г

Т.С. Минашкина
20 /  г •

ПРОТОКОЛ
Л А БО РА Т О РН Ы Х  И ССЛЕД О ВАНИ Й

№ 3671 от 28 октября 2021 г.
1. Вода из разводящей сети (холодная).

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель пли физическое лиио, у которого отбирались
пробы: . МУГ1' ЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального
района. Фурмановский район, д. Снетиново, около д. 90. - Водопроводная колонка (холодная)

Код пробы (образца):
3671.1,2.3.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель и ,основание отбора: Поручение № 37 -01-10/15 -5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах
ВхЗ 1№ 37 - 20/2328 - 2021 от 27.09.2021г.
Решение .№ 9 от 13.10.2021 г. II ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. № 37 -  20/2564 -  202 I от 13.10.2021 г.
ИД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«Сани гарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитар но - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата и время отбора: 18 октября 2021 г. Ш.00 
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/1,0 л. и 0,5 л.
НД на методы отбора: ГОСТ 3 I 861 -  2012, ГОСТ 3 1942 -  2012, ГОСТ Р 56237-2014.
Тара, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дат))'изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки: термоконтейнер t = 5± l°C , автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены:, сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой А.'Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г. 
Протокол отбора от 18.10.2021 г.)
Дополнительные сведения: - .
Специалист, ответственный за оформление протокола: , J/_S 6 L С t  Блюдова Е. А.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол пе может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
* и л и  не несет ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
Идентификационный номер протокола Ф  05.04.25.03.2021
Протокол Ж' 3671 от ^  t  ' I  С ' 302! г. напечатан в 3 экз. Общее количество листов ______у * ; лист 7
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Код образца (пробы): 3671.1,2.3.10 п 21.10
Регистра
ционный

номер
Определяемые показатели Результаты

исследований
Г игиенически 

й норматив
Единицы

измерения НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1247 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.4)
мутность 0,78 ±0,13 1,5 мг/дм^ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05
цветность (Сг-Со) 7,6 ±1,9 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)

водородный показатель 8,27 ±0,17 6,0 -  9,0 ед.рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0.27 ± 0,05 2.0 мг/дм’’ ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм’’ ГОСТ 33045-2014 (Б)
нитраты 0,43 ± 0,07 45 мг/дм’’ ГОСТ 33045-2014 (Д)
хлориды менее 10 350 мг/дм-’ ГОСТ 4245-72 (п.2)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 19.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№ п/п
Наименование оборудования, используемого при 

проведении исследований
Заводской номер

1 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
2 . Баня водяная LOIP LB-160 9313
-> Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/ЗНБ 10519
4 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669
5 ■ Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
6 Гиря калибровочная F1 8817
7 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
8 pH-метр МАРК-903 420

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Биолог Калинин А.А.
Фельдшер-лаборант Баринова Т.А. ^  / / с с ? с г

7

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. ■ i f
„ , Г-1-

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный 
заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021
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М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код пробы: 3671.1,2.3.10 п 21.10
Регистрац 
ионный 

номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3714

Общее микробное 
число 4 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 • 

(п.8.3)

Т ермотолерантные 
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 21.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 №3192

3 Микроскоп Биомед-2«*
№208121018484

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С.

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.
/ /Л '/ '* -'ч/ 1

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протоко я характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3671 от i  ^  / С 2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов , f'') ; лист _ -О



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 

районах» ( Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском районах»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
.Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц№ РОСС RU.0001.510399 

I ААрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 
Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: ffkuz.pri@,mail.ru 

ИНН/КПП 3702068421/371903001

Наименование пробы (образца):

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

, t . эпидемиологии в Ивановской области 
\*s . ^ городе Фурманове, Фурмановском и 

риволжском районах»
уководит^лт^ ИЛЦ

т г

ПРОТОКОЛ
Л А БО РАТО Р Н Ы X И ССЛ ЕДО ВАН И Й

№ 3670 от 28 октября 2021 г. 
. Вода из артезианской скважины.

Т.С. Минашкина 
20 c i  /  г

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
пробы: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального
района. Фурмановский район, д. Снетиново, 94. - Артезианская скважина.
Код пробы (образца):

3670.1,2.2.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель и основание отбора: Поручение № 37 -01 - 10/15 -  5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове. Фурмановском и Приволжском районах 
Вх. № 37 - 20/2328 - 2021 oi 27.09.2021 г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. II ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. >  37 — 20/2564 — 2021 от 13.10.2021 г.
НД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21
«Сйнитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата.и время отбора! 18 октября 2021 г. 10.00
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/5,0/6,0 л. и 0,5 л.
НД I ia методы отбора: ГОСТ 3 1861 -  2012. ГОСТ 3 1942 -  2012
Гара, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дата изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки: термоконтейнер t = 5 ± l°C , автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой А.Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г. 
Протокол отбора от 18.10.2021 г.)
Дополнительные сведения: - ^
Специалист, ответственный да оформление протокола: ‘/ ’/ у ( ( .С t /  Блюдова Е. А. 1 2

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
* ИЛЦ не, песет ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце)
Идентификационный номер протокола Ф  05.(М.25.03.2021 >
Пропускал Л" i f  II от ;j v 4 С' 702/о. напечатан в 3 жз. Общее количество листав / : лист__



С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код образца (пробы): 36_0.1Л.2.10 п 21.10
'егистра

ционный
номер

Определяемые показатели
Результаты

исследований

Г игиени- 
ческий 

норматив

Единицы
измерения

НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1246 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016(5.8.1.4)
мутность 0,84 ±0,14 1,5 мг/дм’’ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
цветность (Сг-Со) 4,8 ± 1,2 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)
водородный показатель 8,20 ±0,17 6 ,0 -9 ,0 ед.рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
нитраты 0,47 ± 0,08 45 мг/дм° ГОСТ 33045-2014 (Д)
аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,22 ± 0,04 2,0 мг/дм'’ ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм'’ ГОСТ 33045-2014 (Б)
хлориды менее 10 350 МГ/ДМ̂ ГОСТ 4245-72 (п.2)
общая жесткость 2,33 ± 0,29 7,0 град.жестк ГОСТ 31954-2012 (А)
кальций 25,1 ± 2,3 130 мг/дм’’ ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
магний 13 50 мг/дм’’ расчет
перманганатная окисляемость 0,92 ±0,15 5,0 мгО/дм’ ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
сухой остаток 435 ±6 1000 мг/дм’’ ГОСТ 18164-72 (п.З.Г)
сульфаты 81 ± 7 500 мг/дм’’ ГОСТ 31940-2012 (3)
фториды 0,735 ± 0,019 1,5 мг/дм’’ ГОСТ 4386-89 (3)
железо общее 0,28 ± 0,05 0,3 мг/дм’’ ГОСТ 4011-72 (п.2)
марганец менее 0,01 0,1 мг/дм’’ ГОСТ 4974-2014 (А 1)
бор 1,06 ±0,20 0,5 мг/дм’’ РД 52.24.389-201 1
алюминий менее 0,04 0,4 мг/дм’’ ГОСТ 18165-2014 (Б)
медь менее 0,02 1,0 мг/дм’’ ГОСТ 4388-72 (п.2)
нефтепродукты менее 0,3 0,1 мг/дм’’ ПНД Ф 14.1:2.1 16-97

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 26.10.2021г.

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№
*п/п

Наименование оборудования, используемого при 
проведении исследований

Заводской
номер

1 Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -  47/ЗНБ 10519
2 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
оJ Преобразователь ионометрический И-500 0852
4 Программируемая двухкамерная печь ПДП-18 092
5 Шкаф сушильный LOIP LF-60/350-GG1 3631
6 Набор граммовых гирь 2-го класса Г-2-210 077
7 Анализатор вольтамперометрический TA-Lab 094
8 Дозатор пипеточный Экохим 100-1000м кл НВ398705
9 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
ю Гиря калибровочная F1 8817
11 pH-метр МАРК-903 420
12 Баня водяная LOIP LB-160 9313
13 Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
14 Дозатор пипеточный «Лайт» 1-10мл 1529357
15 Дозатор пипеточный «Лайт» 5-50мкл BP1333I
16 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669

' 1.Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком. 
2.Настоящий протокол не может.быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3670 1Ь 1C2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество ластов J i . лист .7К

лист



Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Баринова Т.А.
Фельдшер-лаборант Шик Д.К.

Биолог Калинин А.А.

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол №  3670 от От *  ̂ Цо2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов ч_ лист Г)



М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код пробы: 3670.1,2.2.10 п 21.10
Регистрац 
ионный 

номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3713

Общее микробное 
число 6 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

НВЧ-2 Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Т ермотол ерантные 
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 21.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 №3192

3 » * Микроскоп Биомед-2 №208121018484

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С. . / V '  < '  '

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021
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:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

• Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 
районах» ( Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,

Фурмановском и Приволжском районах»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510399 
Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 

Телефон, факс: 8(49339)4-19-77 E-mail.ru: ffguz.pri@mail.ru 
ИНН/КПП 3702068421/371903001

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области 
в городе Фурманове, Фурмановском и 
Приволжском районах»
Руководителе ,ИЛ Ц

____ Т.С. Минашкина
20 d  /  г

Л
J 6 •/ с

Наименование пробы (образца):

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3672 от 28 октября 2021 г.
1. Вода из разводящей сети (холодная).

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального 
района. Фурмановский район, д. Котово, д. 2. кв. 2 - Водопроводный кран (холодный) на кухне.

Код пробы (образца):
1. 3672.1.2.4.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель п основание отбора: Поручение № 37 -01-10/15 -5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах

! Вх.|№ 37 - 20/2328 - 2021 от 27.09.2021г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. II ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. № 37-20/2564- 2021 от 13.10.2021 г.
НД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным,объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата и время отбора: 18 октября 2021г.'10.00 
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/1,0 л. и 0,5 л.

| НД|на методы отбора: ГОСТ 31 861 -2012, ГОСТ 31942 -  2012, ГОСТ Р 56237-2014.
Гард, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дата изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки: термоконтейнер t = 5± 1°С, автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой А.Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г. 
Протокол отбора от 18.10.2021 г.)
Дополнительные сведения: - • /У 7^
Специалист, ответственный за оформление протокола: ^С 6 t  ( (  Блюдова Е. А.

• • 1 С
I Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2, Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
* ИЛЦ нс несе I ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
Идентификационный помер протокола Ф  05.04.25.03.2021 у
Протокол Л® 3672 от ^   ̂ 7 6. ,2021г. напечатан в 3 экз. Общее количество листов _______ ■ 4 ; лист >
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Код образца (пробы): 3672Л,2.4Л0 п 21.10
Регистра
ционный

номер
Определяемые показатели

Результаты
исследований

Г игиенически 
й норматив

Единицы
измерения

НД на методы исследований

1 2 3 4 5 6
1248 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.4)

мутность 1,22 ±0,20 . 1,5 ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05

цветность (Сг-Со) 15,3 ±2,6 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)

водородный показатель 7,46 ±0,17 6,0-9,0 ед.рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,29 ± 0,05 2,0 мг/дм~’ ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 mtMmj ГОСТ 33045-2014 (Б)
нитраты 0,38 ± 0,06 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 (Д)
хлориды менее 10 350 мг/дм'’ ГОСТ 4245-72 (п.2)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 19.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№ п/п
Наименование оборудования, используемого при 

проведении исследований
Заводской номер

1 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
2 Баня водяная LOIP LB-160 9313
лЛ Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -47/ЗНБ 10519
4 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669
5 Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 35141 1
6 Гиря калибровочная F1 8817
7 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
8 v pH-метр МАРК-903 420

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Биолог Калинин А.А. ' КсТ.'ЫЛ. С+-СС Г
Фел ьд шер-лаборант Баринова Т.А. ____ / f  ‘ ‘ ‘ ‘ ________

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. .  Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. -  , / X / ,

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный 
заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол №  3672 от !(■:'2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество ластов 5 -лист Л



М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код пробы: 3672.1,2.4.10 п 21.10
Регистрац 
ионный 

номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3715

Общее микробное 
число 3 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Термотолерантные
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 21.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 №3192

3 , * Микроскоп Биомед-2 №208121018484

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С. .... f  f  ~

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3672 от c k S  ' f t  2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов . 3) ; лист



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
' I Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново,*ул. Воронина, д. 12 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 

районах» ( Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском районах»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510399 

Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24 
Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: ffauz.pri@mail.ru 

ИНН/КПП 3702068421/371903001

X

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
.эпидемиологии в Ивановской области 

ДУТО роде Фурманове, Фурмановском и

Т.С. Минашкина 
20 Ж  /  г

У  5 Щшяволжском районах» 
&  -<Ъ, )ЙМ°воДитеяуИЛЦ

4' Vc: у -* If_____\J* _____
Х Ж Ж 2 3 >  f t

жол
ЛАБОРАТОРНЫХ И ССЛ Е ДО В А Н И Й

№ 3676 от 28 октября 2021 г.
Наименование пробы (образца): 1. Вода из разводящей сети (холодная).

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы: М У П  Ж К Х  Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25.
Hai 1менование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального 
района. Фурмановский район, д. Панино, д. 108. Администрация - Водопроводный кран (холодный) 
в сап. узле.
Код пробы (образца):

3676.1,2.8.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель и основание отбора: Поручение № 37 -01-10/15 -5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах 
Вх. № 37 - 20/2328 - 2021 от 27.09.2021г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. 11 ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. № 37- 20/2564 -  2021 от 13.10.2021 г.
МД, регламентирующим объем лабораторных испытаний н их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«Санипарно • эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата и время отбора: 18 октября 2021 г. 10.00 
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/1,0 л. и 0,5 л.
НД|на методы отбора: ГОСТ 3 1861 -  2012, ГОСТ 3 1942 -  2012, ГОСТ Р 56237-2014.
Тара, упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дата изготовления: - годен до: -
Условия транспортировки: термоконтейнер t = 5± l°C , автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов)' произведены: сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой А. Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г. 
Протокол отбора от 18.10.2021 г.)
Дополнительные сведения: -
Специалист, ответственный за оформление протокола: 3  ( t. t  t  (  Блюдова Е. А.

I Настоящим протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком. 
2. Настоящий протокол нс может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
* ИЛИ не несет ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
Идег(тифи|<ациоинь1й номер протокола Ф  05.04.25.03.2021 й
Про/Школ №  3676 от ,J('. , / i  .2021 г, напечатан в 3 экз. Общее количество листов у  ; лист У
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С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код образца (пробы): 3676.1,2.8.10 п 21.10
Регистра
ционный

номер
Определяемые показатели

Результаты
исследований

Гигиенически 
й норматив

Единицы
измерения

НД на методы исследований

] 2 3 4 ■ 5 6
1252 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.4)

мутность 0,78 ±0,13 1,5 мг/дм'’ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

цветность (Сг-Со) 15,8 ±2,6 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)

водородный показатель 7,69 ±0,17 6,0 -  9,0 ед.рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,30 ±0,05 2.0 Мг/дМ’’ ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм'’ ГОСТ 33045-2014 (Б)
нитраты 0,37 ±0,06 45 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 (Д)
хлориды менее 10 350 мг/дм'’ ГОСТ 4245-72 (п.2)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 19.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№ п/п
Наименование оборудования, используемого при 

проведении исследований
Заводской номер

1 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
2 Баня водяная LOIP LB-160 9313
лJ Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -  47/ЗНБ 10519
4 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669
5 Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
6 Гиря калибровочная F1 8817
7 Секундомер механический СОСпр-2б-2000 7473
в  * pH-метр МАРК-903 420

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Биолог Калинин А.А.
Фельдшер-лаборант Баринова Т.А.

у ,v

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. " 4 7 !  -________

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный 
заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

Протокол № 3676 ■ 2021 напечатан в 3 экз. Общее количество листов *>; лист



М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Код пробы: 3676.1,2.8.10 п 21.10
Регистрац 

ионный 
номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3719

Общее микробное 
число 7 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2 3
МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Т ермотолерантные 
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 20.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический руховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздущный
*

ТС-80М-2 №3192

3 Микроскоп Биомед-2 №208121018484

' Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С. . r ' s s  -

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. * Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А. Ф/"
** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021

■/сJ , 2021 г, напечатан в 3 экз.Протокол № 3676 от Общее количество листов . Q лист
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12 

! Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
■;! (спя р гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, Фурмановском и Приволжском 

I районах» ( Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском районах»)

, АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
|: i Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.OOO 1.510399 
| ; Адрес места осуществления деятельности: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.24

Телефон, факс: 8 (49339) 4-19-77 E-mail.ru: rfkuz.pri@mail.ru 
ИНН/КПП 3702068421/371903001

УТВЕРЖДАЮ

Наименование пробы (образца):

Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области 
в городе Фурманове, Фурмановском и 

/ Л П р и в о л ж с к о м  районах»
6 - ' ) '  * * мРуководитель /ИЛЦ
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V ' ,

ч>

Т.С. Минашкина 
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ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ IIССЛ ЕДО В АII11II

№ 3675 от 28 октября 2021 г.
I. Вода из разводящей сети (холодная).

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области. 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6.
ИНН заказчика: 3702068140
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы: МУГЬЖКХ Фурмановского муниципального района, г. Фурманов, ул. Колосова, д. 25. 
Наименование объекта, где производился отбор проб, адрес: МУП ЖКХ Фурмановского муниципального 
района. Фурмановский район, д. Косогоры, д. I. - Водопроводный кран (холодный) на кухне.

Код пробы (образца): . ______________________
Г 3675.1,2.7.10 п 21.10

Дата и время доставки: 18 октября 2021г. 15.00
Цель и основание отбора: Поручение № 37 -01 - 10/15 -5005 - 2021 от 2 7.09.2021 г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской обл. в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах 
Вх.11№ 37 - 20/2328 - 2021 от 27.09.2021г.
Решение № 9 от 13.10.2021 г. 11 ч 30 мин «О проведении плановой выездной проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах»
Вх. № 37 -  20/2564 -  2021 от 13.10.2021г.
НД, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684 - 21 
«Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 - 21
«Гнгиеннческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
Сведения о пробе (образце)*:
Дата и время отбора: 18 октября 2021 г. 10.00 
Количество доставленной пробы (образца): 0,5/1,0 л. и 0,5 л.
НД на методы отбора: ГОСТ 31861 -  2012, ГОСТ‘3 1942 -2012, ГОСТ Р 56237-2014.
Тара,/упаковка: стеклянная посуда, полиэтиленовая посуда, стеклянная стерильная посуда 
Изготовитель (юридический и фактический адреса): - 
Дата изготовления: - годен до: -
УсДоВиятранспортировкп: термоконтейнер t = 5±l °C,  автотранспорт
Отбор, доставка и транспортировка проб (образцов) произведены: сотрудником органа инспекции - 
помощником врача - эпидемиолога Смирновой А.Д. (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053 от 02.10.2015 г. 
Протокол отбора от 18.10.2021 г.)
Дополнительные сведения: -
Специалист, ответственный за оформление протокола: Блюдова Е. А.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком.
2. Настоящий протокол нс может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
* ИЛц не несся ответственность за достоверность представленной заказчиком информации о пробе (образце) 
Идентификационный номер протокола Ф  05.04.25.03.2021 я р
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Код образца (пробы): 3675.1,2.7.10 п 21.10
егистра

ционный
номер

Определяемые показатели
Результаты

исследований
Г игиенически 

й норматив
Единицы

измерения
НД на методы исследований

1 2 3 4 .5 6
1251 запах (при 20°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.3)

запах (при 60°С) 0 2 балл ГОСТ Р 57164-2016 (5.8.1.4)

мутность 1.38 ±0,23 1,5 Mr/flMJ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

цветность (Сг-Со) 6,8 ± 1,7 20 град.цветн. ГОСТ 31868-2012 (Б)

водородный показатель 8,62 ±0,17 6,0 -  9,0 ед.рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

аммиак и ион аммония 
(суммарно) 0,22 ± 0,04 2,0 мг/дм' ГОСТ 33045-2014 (А)

нитриты менее 0,003 3,0 мг/дм'1 2 ГОСТ 33045-2014 (Б)
нитраты 0,40 ± 0,07 45 мг/дм'’ ГОСТ 33045-2014 (Д)
хлориды менее 10 350 мг/дм'’ ГОСТ 4245-72 (п.2)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 19.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии): —

№ п/п
Наименование оборудования, используемого при 

проведении исследований
Заводской номер

1 Термометр ртутный лабораторный ТТ 199-7
2 * Баня водяная LOIP LB-160 9313
3 Прибор вакуумного фильтрования ПВФ -  47/ЗНБ 10519
4 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9003669
5 ' Весы лабораторные ВМ 510 ДМ 351411
6 Гиря калибровочная F1 8817
7 Секундомер механический CQCnp-26-2000 7473

8, pH-метр МАРК-903 420

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Биолог Калинин А.А. 'fAZZcc-Sce-ccce,
Фельдшер-лаборант Баринова Т.А. -ТА - /  с с i <ч

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующая отделом лабораторного дела Корягина Е.Е. - .  ш ..

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный 
заказчиком.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
Идентификационный номер протокола Ф 05.04.25.03.2021
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Код пробы: 3675.1,2i7.10 п 21.10
Регистрац 
ионный 

номер **

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

3718

Общее микробное 
число 4 Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01 

(п.8.1)
Общие

(обобщенные)
колиформные

бактерии

Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см1 2
МУК 4.2.1018-01 ' 

(п.8.3)

Т ермотолерантные 
бактерии Не обнаружены Отсутствие в 100 мл КОЕ/100 см3 МУК 4.2.1018-01 

(п.8.3)

Дата начала исследований: 18.10.2021 г Дата окончания исследований: 20.10.2021 г

Дополнения, отклонения или исключения, относящиеся к методике (заполняется при наличии):

№ п/п Наименование оборудования, используемого при проведении 
исследований

Заводской номер

1 Термостат электрический.суховоздушный ТС-200 СПУ №011903397

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 №3192

3 Микроскоп Биомед-2 №208121018484

Исследования проводили:
Должность Ф.И.О. Подпись

Фельдшер-лаборант Игнатьева О.С.

Оформление протокола проверил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий
микробиологической

лабораторией-врач-бактериолог

Воробьева Е.А.
;Р л /-

** при оформлении результатов исследования смывов, рядом с регистрационным номером через / 
указываются начальные цифры кода.

1. Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу, серию проб), доставленный заказчиком
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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